
福島第一1号主要パラメータ 3月6日時点
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圧力
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A系 原子炉圧力

B系 原子炉圧力

3/12　20：20
海水注入開始
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原子炉水位（燃料域)(B）

【留意事項】:各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の
使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存
在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえ
で、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断し
ている。(東京電力ＨＰより）

3/12　20：20
海水注入開始

5/12　5：00
（Ａ）ダウンスケール

原子炉格納容器（Ｄ/Ｗ）およびサプレッションチェンバ（Ｓ/Ｃ）圧力
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3/12　10：17

ＰＣＶベント開始

4/7  1:31
ＰＣＶ窒素注入開始

データ出典：東京電力ホームページ



福島第一1号主要パラメータ 3月6日時点

原子炉圧力容器温度（給水ノズル、圧力容器下部）
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圧力容器下部

格納容器雰囲気モニタ (CAMS)放射線量（Ｓｖ/ｈ）
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データ出典：東京電力ホームページ



福島第一2号主要パラメータ3月6日時点

原子炉水位
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原子炉水位（燃料域)(A）

原子炉水位（燃料域)(B）

【留意事項】:各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常の
使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存
在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえ
で、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断し
ている。(東京電力ＨＰより）

3/14　16：34
海水注入開始

6/22～6/24
A系計器点検

10/21～

A系計器点検

原子炉格納容器（Ｄ/Ｗ）およびサプレッションチェンバ（Ｓ/Ｃ）圧力
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3/13  11:00
ＰＣＶベント開始

6/28 　20：06
窒素注入開始

7/16 5:00以降

D/W圧力の記載計器を変更

(gageからabsへ変換)

原子炉圧力
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A系 原子炉圧力

B系 原子炉圧力

3/14　16：34
海水注入開始

データ出典：東京電力ホームページ



福島第一2号主要パラメータ3月6日時点

原子炉圧力容器温度（給水ノズル、圧力容器下部）
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温度
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給水ノズル　N-4B 温度

圧力容器下部温度

圧力容器下部温度につ
いてはデータ評価中
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データ出典：東京電力ホームページ



福島第一3号主要パラメータ3月6日時点

原子炉水位

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

3/11 3/25 4/8 4/22 5/6 5/20 6/3 6/17 7/1 7/15 7/29 8/12 8/26 9/9 9/23 10/7 10/21 11/4 11/18 12/2 12/16 12/30 1/13 1/27 2/10 2/24

水位
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原子炉水位（燃料域)(A）

原子炉水位（燃料域)(B）

【留意事項】:各計測器については、地震やその後の事象進展の影響を受けて、通常
の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も
存在している。プラントの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したう
えで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断
している。(東京電力ＨＰより）

3/13　13：12
海水注入開始

原子炉格納容器（Ｄ/Ｗ）およびサプレッションチェンバ（Ｓ/Ｃ）圧力
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3/13　8:41

PCVベント開始

7/14  8:01
窒素注入開始

7/16 5:00以降

D/W圧力の記載計器を変

更(gageからabsへ変換)
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MPa

A系 原子炉圧力

B系 原子炉圧力

3/13　13：12
海水注入開始

10/28～
ダウンスケール

データ出典：東京電力ホームページ



福島第一3号主要パラメータ3月6日時点

原子炉圧力容器温度（給水ノズル、圧力容器下部）
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データ出典：東京電力ホームページ



福島第一　５，６号機パラメータ　3月6日時点

福島第一５号機　原子炉水および使用済燃料プール水温度
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福島第一６号機　原子炉水および使用済燃料プール水温度
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データ出典：東京電力ホームページ


